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D I S T R I B U Č N Á

ZOZNAM DREVÍN

 čślo     názov dreviny      obvod dreviny vo výške 1,3 m
 pozície                           (plocha kríku)
  1       ORECH KRÁĽOVSKÝ (SUCHÝ)       141
  2       ORECH KRÁĽOVSKÝ               156

  3       ORECH KRÁĽOVSKÝ               148
  4       ORECH KRÁĽOVSKÝ               152

  5       ORECH KRÁĽOVSKÝ               174
  6       ORECH KRÁĽOVSKÝ               138
  7       ORECH KRÁĽOVSKÝ               151

  8       RUŽA ŠÍPOVÁ - ker             1,5 m²

  9       SLIVKA TRNKOVÁ skupina 9 ks   32 až 62

 10       JABLOŇ PLANÁ skupina 44 ks    14 až 54
 11       HRAB OBYČAJNÝ živý plot       12 m²

 12       HRAB OBYČAJNÝ živý plot      1,5 m²

 13       ZOB VTÁČÍ živý plot           11 m²

 14       TUJA ZÁPADNÁ 4 ks           výška 0,8 m

 15       SMREK PICHĽAVÝ                 31
 16       SMREK OBYČAJNÝ                 78

 17 ZOB VTÁČÍ živý plot           2,8 m²

 18 ZOB VTÁČÍ živý plot           5,2 m²

 19       SLIVKA TRNKOVÁ                 42

 20       SLIVKA TRNKOVÁ                 53
 21       SLIVKA TRNKOVÁ                 30

 22       SLIVKA TRNKOVÁ                 56
 23       LIPA VEĽKOLISTÁ               208
 24       SLIVKA TRNKOVÁ                 56

 25       SLIVKA TRNKOVÁ                 35
 26       SLIVKA TRNKOVÁ                 45

 27       SLIVKA TRNKOVÁ                 33
 28       SLIVKA TRNKOVÁ                 39
 29       ZOB VTÁČÍ živý plot            24 m²

 30 ZOB VTÁČÍ živý plot          9,8 m²

 31 ZOB VTÁČÍ živý plot           16 m²

 32 ZOB VTÁČÍ živý plot          9,7 m²

 33       BORIEVKA OBYČAJNÁ            38
 34       BREZA PREVISNUTÁ               51

 35       BREZA PREVISNUTÁ              80

 36       LIPA VEKOLISTÁ trs 10 ks   (24 až 50)

 37       BREZA PREVISNUTÁ              89

nová SR č. 740

nová SR č. 1170

nová SR č.1172

nová SR č. 1173

nová SR č. 1171

jestv. nadzemné vedenie V324

jestv.  murovaná
TS 0034-015

PIRTE

PIRTE

navrh. kiosková TS
typ EH6

navrhovaný podzemný rozvod NN

navrhovaný podzemný rozvod VN

LEGENDA:

jestvujúce nadzemné vedenie VN

jestvujúce nadzemné vedenie NN

jestv. STL plynovod - zameraný priebeh

jestv. vodovod - zameraný priebeh

jestv. kanalizácia

jestv. telekomunikačné vedenie TELEKOM - zameraný priebeh

jestv. telekomunikačné vedenie SATRO - zameraný priebeh

jestv. podzemný kábel NN

navrhovaný podzemný rozvod NN uložený v chráničke

navrhovaný podzemný rozvod VN uložený v chráničke

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
2 x PE D160, dĺžka trasy 11 m

2,9

navrhovaný podzemný kábel VN medzi odbočným stožiarom a novou TS
3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM + HDPE D40 + UOK - celková dĺžka 650 + 15 m

navrhovaný podzemný kábel VN medzi novou TS a jestv. TS 0034-015
3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM + HDPE D40 + UOK - celková dĺžka 335 + 10 m

križovanie štátnej cesty pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40
dĺžka trasy 16 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40
dĺžka trasy 16 m

križovanie IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x FXKVS D200 + 1 x FXKVS D110 pre HDPE D40
dĺžka trasy 2 m

križovanie IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x FXKVS D200 + 1 x FXKVS D110 pre HDPE D40
dĺžka trasy 2 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička 1 x PE D160
dĺžka trasy 10 m

križovanie IS prekopaním
navrhovaná chránička 1 x FXKVS D110
dĺžka trasy 2 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
2 x PE D200 + 2 x PE D110 pre HDPE D40
7 x PE D160
dĺžka trasy 12 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40
2 x PE D160
dĺžka trasy 8 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40
1 x PE D160
dĺžka trasy 11 m

križovanie IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x FXKVS D200 + 1 x FXKVS D110 pre HDPE D40
1 x FXKVS D160
dĺžka trasy 3 m

križovanie miestnej komunikácie pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D160, dĺžka trasy 6 m

križovanie miestnej komunikácie riadeným pretláčaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40, dĺžka trasy 198 m
2 x PE D160, dĺžka trasy 159 m

križovanie IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x PE D200 + 1 x PE D110 pre HDPE D40
2 x PE D160
dĺžka trasy 44 m

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA
OCHRANA PRED DOTYKOM

ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANA V PRÍPADE DOTYKU

NEŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
(PODĽA STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :4/2019 + ZA12 :2/2020 + O1 :5/2020)

ZÁKLADNÁ OCHRANA

1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S

3 AC 22kV 50Hz IT MIMO DOSAH UZEMNENÍM

KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRI PORUCHE

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
(PODĽA STN EN 61936-1:8/2011 + OAC :8/2012 + OAC2 :7/2013 + ZA1 : 12/2016)

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

UZEMNENIE
3 AC 22kV 50Hz IT

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

STN EN 50522 :8/2011

STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O1 :8/2014 + ZA11 : 3/2018

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi novou TS a SR č. 1172
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 267 + 9 m

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi novou TS a SR č. 1170
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 65 + 5 m

súbeh s IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x FXKVS D200 + 1 x FXKVS D110 pre HDPE D40
3 x FXKVS D160
dĺžka trasy 82 m

súbeh s IS prekopaním
navrhovaná chránička
1 x FXKVS D200 + 1 x FXKVS D110 pre HDPE D40
3 x FXKVS D160
dĺžka trasy 34 m

jestv. PB (stožiar)
zrealizovať prechod do zem. kábla
osadiť nový OTE 25/400

jestv. podp. bod č. 842
osadiť novú VRIS 1KK č. 1174
a obmedzovače prepätia NN

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi SR č. 481 a podp. bodom č. 842
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 15 + 5 m

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi novou TS a SR č. 482
2 x NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 2 x (125 + 5 m)

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi novou TS a SR č. 481
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 200 + 5 m

navrhovaný podzemný kábel NN (vývod č.5)
napojenie jestv. podzemného rozvodu NN
NAYY-J 4 x 50 mm² - celková dĺžka 7 + 3 m

navrhovaný podzemný kábel NN (vývod č.4)
medzi novou TS a SR č. 947
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 35 + 5 m

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi novou TS a SR č. 519
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 25 + 5 m

navrhovaný podzemný kábel NN
medzi SR č. 1172 a SR č. 740
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 50 + 4 m
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navrhovaný podzemný kábel NN
- medzi SR č. 1172 a SR č. 1173
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 160 + 4 m
- medzi novou TS a SR č. 1173
NAYY-J 4 x 240 mm² - celková dĺžka 410 + 5 m
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